


3

7

9

10

11

12

13

14

15

17

16

Уход и управление 

Техническая  характеристика
Инструкция по монтажу
 Пробный  запуск

 

18

20

23

25

40

44

Аварийный  запуск  











Кнопка аварийного запуска





















В обычном режиме кнопка аварийного запуска выключена.

В случае неисправности пульта управления либо
отсутствии соединения с котлом возможен аварийный 
запуск.  Нажмите кнопку аварийного запуска, 
расположенную в нижней части котла.  

Кнопку аварийного запуска используйте только в случае отсутствия либо неисправности пульта управления , 
при аварийном запуске котел работает.
 в следующем режиме :  отопление 52℃ , ГВС  40℃
  

Нажмите кнопку аврийного запуска.

Кнопка аварийного запуска

Аварийный запуск
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